< CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO J
MUNICIPIO DE PORTO DE MOS NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO* DO CONCELHO DE PORTO DE MOS Z:A. Porto de Més
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,
através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela
autoridade competente (ERSAR).
. . Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises % N.2 Andlises (PCQA) %
Parametro (unidades) fixado no DL 69/2023 . - suberiores VP Cumprimento " Analises
inimo | Maximo P do VP Agendadas | Realizadas | poalizadas
Fscherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 6 6 100%
Bactérias coﬁormes (N/100 ml) 0 0 0 100% 6 6 100%
IDesinfetante residual (mE/L) <0,1 1 - 6 6 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 <50 <50 100% 2 2 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,02 0,16 100% 2 2 100%
[NGmero de colonias a 22 °C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 27 --—- 2 2 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 362 370 100% 2 2 100%
[Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2,0 <2,0 100% 2 2 100%
[pH (Unidades pH) 36,5 € <0 7.4 7.5 100% 2 2 100%
200 <50 139 100% 2 2 100%
50 <15 <15 100% 1 1 100%
50 <10 <10 100% 1 1 100%
0,5 <0,02 <0,02 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1,5 4 100% 2 2 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 <1 100% 2 2 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 100% 2 2 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,3 <0,3 100% 2 2 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 <1 <1,5 100% 1 1 100%
Arsénio (pg/L As) 10 <0,001 <3 100% 1 1 100%
Benzeno (;g/L) 1,0 <0,3 <0,3 100% 1 1 100%
Benzo(a)pir:no (ng/L) 0,010 <0,003 <0,03 100% 1 1 100%
Boro (mg/L B) B 1,0 <0,15 <0,015 100% 1 1 100%
Bromatos (Hg/L BrO;) 10 3 3 100% 1 1 100%
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 <1 <1 100% 1 1 100%
[Calcio (mg/L Ca) 5 35,9 1 T 100%
[Chumbo (pg/L Pb) 25 <1 3 100% 1 1 100%
Cianetos (p.E/L CN) 50 <15 <15 100% 1 1 100%
[Cobre (mg/L Cu) 2,0 0.3 0,026 100% 1 1 100%
[Cromio (pg/L Cr) 50 <1 2 100% 1 T 100%
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 0.3 0.3 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L Ca-CO3) 62 110 - - 1 1 100%
Enterococos N/-100 mL) 0 0 0 100% 2 2 100%
Fluoretos (mg/L F-) 1,5 0,15 0,14 100% 1 1 100%
Magnesio (mg/L Mg) 15 6 1 1 100%
Mercurio (hg/L Hg) 1 20,2 20,2 100% 1 T 100%
Niquel (pg/LNi) 20 5 W] 100% 1 1 100%
Potassio (-mg/L K) 7 7 100% 1 1 100%
Selénio (Hg/L Se) 10 <1 <3 100% 1 1 100%
[Cloretos (mg/L CI) 250 54 30 100% 1 T 100%
[Cloritos (mg/L) 0,7 <0,0050 | <0,0050 100% 1 1 100%
Cloratos (m-g/L ) 0,7 0,118 0,11 100% 1 1 100%
S6dio (mg/L Na) 200 40 53 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/L SO,) 250 14 31 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pug/L): 10 --- --- #DIV/0! 0 0 100%
Tetracloroeteno| ug/L. <3 5 - --- 1 1 100%
Tricloroeteno p.E/L <3 <0,3 - - 1 1 100%
[Ridrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L):- 0,10 - - #DIV/0! 0 0 100%
Benzo(b fluoranten-o ug/L <0,01 <0,01 - - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno uE/L <0,01 <0,01 -—- - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno p.E/L <0,01 <0,01 --- --- 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L 20,01 20,01 1 1 100%
[Trihalometanos - total (ng/L): B 100 --- --- #DIV/0! 0 0 100%
B Cloroformio(pg/L 3 3 1 1 100%
Bromoférmio p.E/L <3 <3 - - 1 1 100%
Bromodiclorometano( uE/L <3 <3 -—- - 1 1 100%
Dibromoclorometano( p.E/ L <3 <3 --- --- 1 1 100%
[Pesticidas - total (pg/L) ~ 0,50 20,03 100% 1 1 100%
. 24-D 0,10 <0,03 0,03
M656PH051 0,10 <0,03 <0,03 100% 1 1 100%
Dimetenamida-P 0,10 <0,03 <0,03 100% 1 1 100%
Bentazona 0,10 <0,03 <0,03 100% 1 1 100%
Metribuzina 0,10 <0,03 <0,03 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina 0,10 <0,03 -—- 100% 1 1 100%
MCPA 0,10 <0,03 <0,03 100% 1 1 100%
Terbutilazina 0,10 <0,03 <0,03 100% 1 1 100%
Alfa Total (Bq/L) 0,1 0,11 0,04 -—- 100% 1 1 100%
Polénio 210 0,1 <0,01 0,01 100% 1 1 100%
Radio 226 0,1 0,07 0,07 100% 1 1 100%
Uréanio 234 0,1 <0,01 0,07 100% 1 1 100%
Uranio 238} 0,1 0,02 0,07 100% 1 1 100%
|Dose Indicativa Total (mSv/yr) I 0,1 <0,1 <0,1 -—- 100% 1 1 100%

INOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Freguesia de Porto de Més, Freguesia de Calvaria de Cima

Informagdo complementar relativa a averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Os resultados analiticos apresentado evidenciam que
a agua distribuida esta em conformidade com as normas de qualidade estebelecidas na legislagao aplicavel, ndo se registando incumprimentos.




